bk Comune di Porcic

Prot.N. 0016987 / A
Data: 02/07/2012
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RAPPORTO DI PROVA
Nr.Reg.Camp.: 285772012
Pordenone: 26.06.12
Pagina: 1di2
CAMPIONE DI: ACQUA BESTINATA AL CONSUMO UMANO
In rete di distribuzione - punto di prelievo in rete
RICHIEDENTE: A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale”
PRELEVATORE: A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale” ARRU-DAIL' AGNESE
PRELIEVO: PORCIA (ACQ.COMINA BASSA)
. 33080 PORCIA (PN)
Punto/Luogoe: CASSETTA PRELIEV]
Indirizzo: VIA PORTOVIELIL 2(/A
PORCIA
Data prelievo: 20.06.12 Data registrazione: 20.00.12
Nr. Verbale:  202/12
Conformiti in accettazione: Si
DESCRIZIONE:
INDICAZIONI:  DATI DA VERBALE:T=23° C-CL=0,0f mg/l
PROVE: Data Inizio: 20/06/12 Data Fine:  26.06.12
AVVERTENZE: i presente rapporto riguarda solo il campione soltoposto a prova e nen pud essere fprodotte parzialmente, salvo approvazione
scritta di questo Seevizio,
RISULTATI DELLE PROVE
Limite di o s Corr. per
legge Prova U;':L;:: Risultato Inf;tt‘:zza recupero; | Metodo di prova
(Inf/Sup) Rec (%)
Max0 ‘! |Baiteri coliformi a 37 °C UFC/100 ml 0 Rupporti ISTISAN
G07/05 pag 538 Met 1SS A
(068
Max0 ‘U |Escherichia coli (E, coli} UFC/100 mi 0 - Rapporti ISTISAN
P007/05 pag 21 Met 1SS A
0018
Max0 U |Clostridium perlringens (spore comprese) | UFC/100 mi 0 Rapporti [STISAN
2007/05 pag 48 Met ISS Al
{058
Max0 I |Stafitocoechi patogeni UEC/250 mi 0 - Rapporti ISTISAN
2007/05 pag 188 Met IS5
AQl8A
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RAPPORTO DI PROVA
Nr.Reg.Camp.: 2857/2012
Pordenone: 26.06.12
Pagina: 2di2
Limite di o1 as Corr. per
legge Prova U:’:;Saur(;l Risuitato Iﬂ(;:;’z:;m recupero; Metodo di prova
{Inf/Sup) Rec (%)
Max0 ' |Enterococchi UFC/100 ml 0 Rapporti ISTISAN
[2007/05 pag 32 Met 1S5 Al
002A
(1) DLgs31/Cl esmi
L'incertezza estesa & calcolata al 95% di confidenza
* prova NON accreditata \E
Responsablle%:::::m
Prove Bloroglche

GIUDIZIO: Il campione, limitatamente alle prove eseguite, risu ﬁl‘“C'ON/FORME alla normativa vigente sulle acque
destinate al consumo umano (D.Lve.31/01 e s.m.i.)
n Respomabile del Laboratorio
di Pordenone

(dott. ss[;doy(/igDel Bianco)
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