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RAPPORTO DI PROVA
Nr.Reg.Camp.: 2860/2012
Pordenone; 26.06.12
Pagina: 1di2
CAMPIONE DI: ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
In rete di distribuzione - punto di prelievo in rete
RICHIEDENTE: A.S.5. n. 6 "Friuli Occidentale"
PRELEVATORE: A.S8.S.n. 6 "Friuli Occidentale” ARRU-DALL' AGNESE
PRELIEYO: PORCIA (ACQ.COMINA BASSA)
33080 PORCIA (PN)
Punto/Luogo: FONTANA DI FRONTE ASILO NIDO
Indirizzo: VIA PAPA GIOVANNI XXIII
PORCIA
Data prelievo: 20.06.12 Data registrazione: 20.06.12
Nr. Verbale:  205/12
Conformita in acceftazione: Si
DESCRIZIONE; ‘
INDICAZIONI: DATI DA VERBALE:T=26° C Cl = non rilevabile
PROVE: Data Inizio: 20/06/12 Data Fine: 26.06.12
AVVERTENZE: Il presente rapporto riguarda solo il campione sottoposto & prova e non pud essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione
scritta di questo Servizio,
RISULTATI DELLE PROVE
Fimite di ot Corr. per
rt .
legge Prova U::it;rc:‘l Risultato [n(;z te:;za recupero; | Metodo di prova
{Ini/Sup) Rec (%)
Max0 ! | Batteri coliformi a 37 °C UFC/100 ml 0 Rapporti [STISAN
R0A7/05 pag 538 Met ISS Al
006B
Max0 1 |Escherichia coli (E. coli) UFC/100 mi 0 . Rapporti ISTISAN
2007405 pag 21 Met {SS Al
Q0IB
Max0 " |Clostridium perfringens {spore comprese}| UFC/ 100 ml 0 Rapporti ISTISAN
2007/05 pag 48 Met IS8 A
0058
Max 0 ‘" |Siafilococchi patogeni UFC/250 ml 0 - Rapporti [STISAN
2007/05 pag 188 Met IS8
ADIBA
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Rimnoscimento EA, 1AF e ILAC

Laboratorio di Pordenone Signatory of EA, 1AF and ILAC Mutual

Recognition Agreements

RAPPORTO DI PROVA
Nr.Reg.Camp.: 2860/2012
Pordenone: 26.06.12
Pagina: 2di2
Limite di o 4 oas Corr. per
legge Prova U:l'it;]::: Risultato Im:sut‘:zzza recupero; | Metodo di prova
(Inf/Sup) Rec (%)
Max0 " |Enterococchi UFC/100 mi 0 Rapporti ISTISAN
2007/035 pag 32 Met IS5 A
0024

{1y DLgs31/01 e smi

L'incertezza estesa & calcolata af 953% di confidenza
* prova NON accreditata
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GIUDIZIO: [l campione, limitatamente alle prove eseguite, risulta CONFORNE?‘E normativa vigente sulle acque
destinate al consumo umano (D.Lvo.31/01 e s.m.i.) /
11 Responsabile del Laboratorio
denone

di,Po
{dott. ss@ ;ffd\)Del Bianco)
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