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ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Altre acque

ARPA DIP. DI PORDENONE

ARPA FVG Dip. di Pordenone PIVETTA DENIS

COMUNE DI PORCIA:(POZZI)

- 33080 PORCIA (PN)

Punto/Luogo: FONTANA PUBBLICA - PONTE DELLA ZITA

Indirizzo: VIA PONTE DELLA ZITA
PORCIA

Data prelievo: (9.12.13

Nr. Verbale: PD09121301

Conformita in accettazione: Si

58 o .
biey Comune di Porcida

Prot.N. 0003221/ A
Data: 06/02/2014

Class:  o-8 \ Uftici:Q0OPP - - -

Data registrazione: 09.12.13

DATI DA VERBALE: T=118C

Data Inizio: 09/12/12 Data Fine: 30.01.14

Il presente rapporto riguarda solo it campione sottoposio i prova ¢ non pud essere riprodolto parzialmente, salvo approvazione
scritta di questo Servizio.

RISULTATI DELLE PROVE

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual

Limite di Unita' di ) Incertezza Corr. per )
legge Prova misura Risultato estesa recupero; | Metodo di prova
{In{/Sup) Rec (%)
Max 0“7 | Batteri coliformi a 37 °C UFC/100 ml 0 Rapporli ISTISAN
£2007/03 pag 58 Met ISS A
{068
Max 0“7 Escherichia coli (E. coli) UFC/100 ml 0 - Rapporti ISTISAN
2007/05 pag 21 Met IS5 Al
1B
Max 0 7 |Enterococchi UFC/100 ml 0 Rapporti ISTISAN
2007/05 pag 32 Met ISS A
HI2A
Max 0.5 “7 | Ammonio” mg/l <0,05 APAT CNR IRSA 4030
Man 29 2003
Calcio mg/! 45 - APAT CNR IRSA 3030
Man 29 2003
Carbonio organico totale (TOC)* mg/l < 0,1 APHA Standard Methods
for the Examiration of
Water and Wastewater ed
21st 2005 5310 B
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LABN® 1306

Membro degli Accordt &l Mutug

Settore Laboratorio Unico Wembrs degl Accords i Mutuo
Laboratorio di Pordenone Signatery of 5A, JAF and ILAC Mutual
Recognition Agreaments
RAPPORTO DI PROVA
Nr.Reg.Camp.: 5470/2013
Pordenone: 3(.01.14
Pagina: 2di3
1imite di Unita' di ) Incertezza| COrT- per ]
legge Prova . Risultato recupero; | Metodo di prova
misura estesa o
(In¥/Sup) Rec (%)
Max 97| Cloruro mg/! 2 - APAT CNR IRSA 4020
250 Man 29 2003
6.5:9,5 7 Concentrazione ioni idrogenc Unita di pH 7.9 = (.1 - Rapporti ISTISAN
2007/31 pag 68 Mes: ISS
BCA 023
Max @7 Conduttivita uS cm-1a 296 +10 . APAT CNR IRSA 2030
2,500 20°C Man 29 2003
Magnesio mg/1 13 - APAT CNR IRSA 3030
Man 29 2003
Max 50 %7 [ Nitrato (come NO3) mgyl 9 +0.8 - APAT CNR IRSA 4020
Man 29 2003
Max 0,5 “7 INitrito (come NO2) mg/i < 0,004 . APAT CNR IRSA 4050
Man 29 2003
Potassio mg/l 0,2 - APAT CNR IRSA 3030
Man 29 2003
Sodio mg/! 1 - APAT CNR IRSA 3030
Man 29 2003
Max 97 |Solfati mg/] 5 - APAT CNR IRSA 4020
230 Man 29 2003
G| Torbidita™ NTU <0,1 - APAT CNR IRSA 2110
Marn 29 2003
Max  ©7|Ferro ug/l <5 - APAT CNR IRSA 3020
200 Man 29 2003
Max 0,1 7| Desetilatrazina* g/l <0,01 APAT CNR IRSA 5060
MAN 29 2003
Max 0,1 Y7 Desetilterbutilazina® ng/l <0,01 APAT CNR IRSA 5060
MAN 29 2003
Max 0,1 %7 | Simazina* ug/l <0,01 APAT CNR IRSA 5060
MAN 20 2003
Max 0,1 Y7 | Atrazina* g/l <0,01 APAT CNR IRSA 5060
MAN 29 2003
Max 0,1 97 Teebutitazina® ug/t <0,01 APAT CNR IRSA 5060
MAN 29 2003
Max 0,1 %7| Alachlor* pg/l <0,01 APAT CNR IRSA 5060
MAN 29 2003
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CATHROPIA
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VNG Settore Laboratorio Unico N
Laboratorio di Pordenone Signatary of E4, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreesments
RAPPORTO DI PROVA
Nr.Reg.Camp.: 5470/2013
Pordenone: 30.01.14
Pagina: 3di3
Limite di Unita' di _ Incertezza Corr. per )
legge Prova X Risultato recupero; Metodo di prova
misura estesa

{Inf/Sup) Rec (%)

Max 0,1 ¥7 | Metolachior® gyl <0,01 APAT CNR IRSA 5060
MAN 29 2003

Max 0,1 47 Desisopropilatrazina® ng/l <0,01 APAT CNR IRSA 5060
MAN 29 2003

Max 0,1 7| Metalaxil* ug/l <0,01 APAT CNR IRSA 5060
MAN 29 2003

Max 0,1 97| Bromacite* g/l <0,01 APAT CNR IRSA 5060
MAN 29 2003

(47) Riferimento DLgs 31/01 e smi
L'incertezza estesa per le prove chimiche € calcolata al 95% di confidenza (k=2). 1l valore dell'incertezza per le prove microbiologi
viene espresso come intervallo di confidenza al 93% di probabilita,

* prova NON accreditata ‘

Responsabile s Responsab,]le

Prove I}lmlche i Prove Gaiche \}
(dott.ssa Clprii da/bel Bianco) (doff Sam ZF ne)

GIUDIZIO: 1l campione, limitatamente alle prove eseguile, risulla CONFORME alla normativa vigenle sulle acque
destinate al consumo uimano {D.Lvo.31/01 e s.m.i.)

PARERI ED INTERPRETAZIONI - NON OGGETTO DELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA
NOTE: Si allega al presente il Rapporto di prova n.14498/13 del Laboratorio di Udine relativo ai solventi.

11 Responsabile del Labora
di Pordénone

(dott.ssa Cloginda el Bianco) .
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Settore Laboratorio ’{jnico

0

T . ey
Laboratorio di Udine N
Il/"llhl ||\\‘\\\
LAB N® 1306
RAPPORTO DI PROVA N. 14498/13
NUMNERO REGISTRO CAMPIONI: 14498/13 Udine, 23/12/2013
CAMPIONE DI:  ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANQ Conformita in accettazione;
Acqua destinata al consumo umano S1 No[_]
RECHIEDENTE: ARPA - PN - Via delle Acque - 33170 Pordenone
PRILEVATORE: ARPA-PN
PRILEVAMENTO:
Motwo del prelevamento: Verifica potabilita
Datainizio prelevamento: 09/12/13 Numero verbale di prelevamento: PD09121301
Punp di prelevamento:  Verbale PN ARPA PORDENONE: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
Luow prelievo: acque destinate al conumo umanoe varie identificate dal Lab. di Pordenone
Indinzzo: Comune di: PORDENONE
NOTE: 3470
Da tasccettazione: 10/12/13 Data fine prove: 19/12/13
RISULTATI DELLE PROVE
U Unitd di misura Risultato Incertezza | Limite di lesge
Procedura di prova / Metodo

*7 ritbmetani-Toszle pg/l <1 30 Ll

Srardard Methods APHA n.6200-8 (225t Edition 20012)

Appicato recupero [70-130%

Trickrometanoe (Cloroformio) pgfl <{.1

Srandard Methods APHA n.6200-5 (235t Edition 201 2)

Appicate recupero [ 70-130H5

® .
1.1, }Tricloroetano ug! <0.1 %gj,ﬁ} Comune di Porci

Stemdard Methods APHA n.6200-8 (225t Edition 2011 2) .
Applicato recupero [70-130%] Prot.N. 0003221 / A

Tetrzclorometano (Tetracloruro di carbonio) ugl <0.1 Data: 66/02/2014

Ciass:  ©o- Ifici:OC - . -
Stemndard Methods APHA n.6200-B (225t Edition 2012) lass:  ©-8 ‘ Uttici:OOPP
Applicaro recupero {70-130%,

Bromodiclorometano ug/l <0.1

Stexdard Methods APHA n.6200-8 (225t Edition 261 2)
Applicato recupere [70-130%

Dibromoclarometano pg/l <01

Standard Methods APHA n.6200-B (225t Edition 2012)
Applicate recuipero | 70)-130%]

Tribremometano {Bromoformio) pgfl <{.1
Srarndard Methods APHA n.6200-B (225t Edition 2012)
Applicaio recuperc [70-130%;

*Somma di tetra e tricloroetilence pg/l 6 10 (n
Staendard Methads APHA 1.6200-8 (225t Edition 2012)

i1

Applicato recupero [70-130%

Tricieroetilene (Trielina) ngfl <]
Standard Methods APHA n.6200-B (225t Edition 2012
Applicato recupere [70-130%]

Tetracloroetilene (Percloroetilene) ug/] 6 =1

Standard Methods APHA n.0200-8 (2257 Edition 200 2)
Applicaro recupero [70-130%]

1.2-Dicloroctane pg/l <1 3.0 (Ll
Standard Methods APHA n.6200-B (225t Edition 2012)

4.

Applicato recupere [70-130%
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Settore Laboratorio Unico i%@g
Laboratorio di Udine AN

CA
"’I‘Ihl\‘;\‘
LAB N® 1306
RAPPORTO DI PROVA N. 14498/13
NUMIRO REGISTRO CAMPIONI: [4498/13
L] Unita di misura Risultato Incertezza | Limite di legae
Procedura di prova / Metodo
Benzme ngfl <0.1 1.0 (1
Standird Methods APHA n.6200-5 (225t Edition 20132)
A pplicrio recupero [70-130%]

* = Le prove non rientrano nell'ambito dell'accreditamento ACCREDIA

(1 D. Lgs. 31/0]1 es.m.i.

Dichiarazione di conformitd:  Limitatamente alle prove eseguite, il campione risulta conforme alla normativa vigente sull

acque destinate al consumo umano (D.Lgs. 31/01).

T

AVVERTENZE: 1l presente rapporio riguarda solo il campicne sottoposto a prova ed esso nen pud essere siprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Lahoratorio,

H valore di incertezza si riferisce all'incertezza estesa con un fatiore di copertura K=2, pari ad un livelle di confidenza def 95.5% ed
infiniti gradi di liberta.

L'analisi di conformité della matrice con i valori limite di legge ¢ eseguita secondo il Manuale ISPRA 52/2009 considerando la sola
incertezza analitica di misura,

F campioni nor: soggetti a norme o procedure specifiche vengono conservati per un minimo di 60 giorni consecutivi dalla data di
emissione def rapporto di prova.

Eventuali campionamenti eseguiti dal personale de] Laboratorio non rientrano nell'ambito del sistema di gestione della qualita.

il Responsabile Il Responsabile del Laboratorio
delle Prove Chimiche di Udine
{dott. Enrico Ballaben) - (dqtt.ssa Anna Lutman)

E:‘Q‘&J%‘l"g'\ ( e NERPLLN
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