
RAPPORTO DI PROVA N°

Udine,

Descrizione: 

Data accettazione: 15/02/2016

Luogo prelievo:

Acqua destinata al consumo umano -  trattata, non gassata

Spett.le
BBTEC S.r.l.
Via M. Buonarroti, 34
33010 Tavagnacco UD

Prelievo effettuato da: Cliente (a sua cura)  il: 15/02/2016

Condizioni meteo: variabile

19/02/2016

ora: 07.00..00

Casa Acqua Porcia

16-FR01159

Prova

RISULTATI ANALITICI 

U.M. Risultato Limiti: Incertezza Data inizio

Data fineInt .Conf.Metodo di prova

UFC/100 ml 0

19/02/16

15/02/16Pseudomonas aeruginosa

UNI EN ISO 16266: 2008

UFC/100 ml 0

17/02/16

15/02/16Batteri coliformi

ISO 9308 - 1 2014

UFC/100 ml 0

17/02/16

15/02/16Escherichia coli

ISO 9308 - 1 2014

UFC/100 ml 0

19/02/16

15/02/16Enterococchi

UNI EN ISO 7899-2: 2003

UFC/ml < 1

19/02/16

15/02/16Conteggio colonie a 36 °C

EN ISO 6222 : 1999

UFC/ml < 1

19/02/16

15/02/16Conteggio colonie a 22 °C

EN ISO 6222 : 1999

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Il Responsabile Laboratorio

L'Incertezza e/o i limiti di confidenza si intendono espressi per un fattore di copertura k=2 e per p=95%

Limiti di legge :
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